
 

 

 
 

Trasmessa a mezzo pec 

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna  

 
Alle ATI di Caltanissetta ed Enna 

 
Ad Acquaenna S.c.p.A 
Ad Acque di Caltanissetta 

 
Ai Comuni di Calascibetta, Caltanissetta, Enna, Gangi, San 
Cataldo, S. Caterina Villermosa, Sperlinga 

 
All’A.S.I.di Dittaino (EN) 
Al CEFPAS di Caltanissetta 
Al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta 
Al Consorzio di Bonifica 6 di Enna 

 
e p.c. 

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

Struttura di supporto al Preposto all’Ufficio del Commissario Delegato 
della OCDPC 
 
 
 
 

OGGETTO: disservizio sistema di presa ausiliario invaso Ancipa  

Con la presente si comunica che nella notte passata (ore 02:00 circa) è andato in disservizio il sistema di presa ausiliario con zattere 

galleggianti presso l’invaso Ancipa, a causa di un guasto lungo la linea che oltrepassa il paramento della diga. 

Stiamo provvedendo a eliminare il guasto e prevediamo di poter accendere due zattere entro le ore 15:00 di oggi, sollevando una 

portata di circa 140 l/s. 

Contemporaneamente stiamo provvedendo a effettuare uno spostamento delle altre due zattere, al fine di posizionarle in un punto 

del lago a maggior battente idrico. L’accensione di queste zattere avverrà nel pomeriggio di domani 17/10/24, consentendo 

all’impianto di potabilizzazione di arrivare alla portata di regime. 

Le forniture ai comuni di Calascibetta, Gagliano C., Enna, Gangi e Sperlinga, CB4 cl e CB6 EN sono state sospese mentre quelle ai 

comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Santa Caterina Villermosa sono state ridotte, rimanendo alimentate con l’acqua proveniente 

dalle vasche di accumulo della centrale di Cozzo della Guardia (CL). 

La riattivazione delle forniture avverrà secondo il programma di seguito indicato: 

 comuni di Calascibetta, Gagliano C., Enna, Sperlinga: entro le ore 19:00 del 17/10/24 

 CB6 EN, CB4 CL: entro le ore 15:00 del 18/10/24 

Per quanto riguarda i comuni di Caltanissetta, San Cataldo e S.Caterina Villermosa, la portata verrà riportata ai valori di norma per il 

periodo, entro le ore 14:00 del 18/10/24 

Distinti saluti. 

 




